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LABORATORIUM BADAWCZE AKREDYTOWANE PRZEZ PCA nr AB 429
SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY nr 2570/22

Zleceniodawca: Urzad Gminy Wioctawek
ul. Krélewiecka 7, 87-800 Wioctawek

Numer zlecenia: 2570/22
Numer i opis prébki: 3491/22 — woda z kranu na hali SUW

Badany obiekt: woda uzdatniona

Stan prébek w chwili przyjecia: bez zastrzezen

Prébki pobrat: pracownik Laboratorium — Ewa Lipinska, zgodnie z planem pobierania prébek, nr protokotu pobrania 1633/22
Metoda pobierania: PN-EN [SO 19458:2007 — A, PN-ISO 5667-5:2017-10 — A
Miejsce pobierania: Gmina Wioclawek, SUW Debice.

Data i godzina pobrania:

01.09.2022 godzina 13

Data i godzina dostarczenia: 01.09.2022 godzina 15
Data rozpoczecia badan: 01.09.2022

VS LAB Sp.
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87-500 Rypin, ul. Sportowa 22
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9.12-04-590, Regon 910856337
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Data zakoriczenia badan: 19.09.2022 NP el 54 280 0147
WYNIKI DLA PROBKI nr 3491/22

L.p. Rodzaj badania Metoda badaii Jednostka Wynik Niepewno$¢? par:n};::;gcina”
1. | Bakterie z grupy coli mti‘i‘; Igﬁﬁ?ﬁ:ﬁggﬁ 2 N0 B ju100mi 0 3 0

2. | Escherichia coli s ’él?mi??f;';fgr‘;:i;’“ 201704127 | itk/100mi 0 ! 0

obecne
4. | Ogdlna liczba mikroorganizmow w 22°C ;ti:l Eﬁ:ﬁ?ﬁiw wilsliny Jtk/ml w liczbie < 4 nieprawgﬁizic;wych
’ w Iml zmian®
5 | Clostmdiumperfringens PN-EN ISO 14189:2016-10 itk/100ml 0 i 0
tacznie z przetrwalnikami Metoda filtracji membranowej

6. | Antymon PN-EN ISO 15586:2005 ug/l <30 (3,020.7)%* 50

7. Arsen PN-EN ISO 15586:2005 ug/l <350 (5,0+1 4)** 10

8. Azotany PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 mg/l 18 1 50

9. Azotyny PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 mg/1 < 0,04 (0,04£0,01)** 0,10

10. | Barwa PN-EN ISO 7887:2012 p.6 mg/l Pt 9 2 Akceptowalny*
11. | Benzen PN-EN ISO 10301:2002 g/l <0,10 (0,10+0,03)** 1.0

12. | Benzo(a)piren PB-72 wyd. 2 10.02.2021 g/l <0,0020 | (0,0020£0,0009)** 0,010

13. | Chlor wolny* PB-41 wyd.4 29.10.2019 mg/l <0,01 (0,01+0,01)** 0,3

14. | Chlorek winylu (CV) PN-EN ISO 10301:2002 pg/l <0,10 (0,1020,03)%* 0,50

15. | Chlorki PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 mg/l 34 2 250

16. | Chrom ogdlny PN-EN ISO 15586:2005 pg/l <50 (5,0+1,1)** 50

17. | Cyjanki ogélne PB-30 wyd.2 29.10.2019 ug/l <2 (21 )%+ 50

18. | 1,2-dichloroetan (EDC) PN-EN ISO 10301:2002 ng/l <1,0 (1,040,2)** 30

19. | Fluorki PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 mg/l 0,36 0,02 1,5

20. | Glin PN-EN ISO 15586:2005 ug/l <20 (2045)y** 200

21. :E‘if:;;:ﬁ;:ggzﬁ?ggy PN-EN ISO 8467:2001 me/l 1,16 0,14 5.0
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LABORATORIUM BADAWCZE AKREDYTOWANE PRZEZ PCA nr AB 429
SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY nr 2570/22

22. | Jon amonowy PN-ISO 7150-1:2002 mg/l < 0,039 (0,039+0,004 )** 0,50
23. | Kadm PN-EN ISO 15586:2005 pg/l < 0,50 (0,50£0,10)** 5,0
24, | Magnez PN-C-04554-4:1999 mg/l 23,6 84 7-125
25. | Mangan PN-ISO 8288:2002 ng/l 19 2 50
26. | Metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU 0,23 0,02 1,09
27. | Miedz PN-1SO 8288:2002 mg/| <0,10 (0,100,00)** 20
28. | Nikiel PN-EN ISO 15586:2005 pg/l <50 (5,0£1,2)** 20
29. | Olow PN-EN ISO 15586:2005 png/l <5,0 (5,0+1,2)%* 10
30. | pH PN-EN SO 10523:2012 : " tem7p’??2,5°C 0,1 6,5-9.5
31. | alfa-HCH PN-EN ISO 6468:2002 ug/l <0,010 (0,010+£0,003 y** 0,10
32. | beta-HCH PN-EN ISO 6468:2002 g/l <0,010 (0,010£0,003 )** 0,10
33. | delta-HCH PN-EN ISO 6468:2002 ng/l <0,010 (0,010+0,004 )** 0,10
34, | gamma-HCH PN-EN ISO 6468:2002 ug/l <0,010 (0,01040,004)%* 0,10
35. | HCB PN-EN ISO 6468:2002 ug/l <0,010 (0,010£0,004)** 0,10
36. | Aldryna PN-EN ISO 6468:2002 ng/l <0,010 (0,010£0,003)** 0,030
37. | Dieldryna PN-EN ISO 6468:2002 ng/l < 0,010 (0,010£0,005)** 0,030
38. | Endryna PN-EN ISO 6468:2002 ug/l < 0,010 (0,010£0,004)** 0,10
39. | Izodryna PN-EN ISO 6468:2002 ng/l <0,010 (0,010£0,004 )y** 0,10
40. | Heptachlor PN-EN ISO 6468:2002 ng/l <0,010 (0,010£0,003 y** 0,030
41. | Epoksyd heptachloru PN-EN ISO 6468:2002 ug/l <0010 (0,010£0,004)** 0,030
42, Dp'-DDD PN-EN ISO 6468:2002 ng/l <0,010 (0,010£0,006)** 0,10
43. | op-DDE PN-EN ISO 6468:2002 ug/l <0,010 (0,010£0,004)** 0,10
44, | op-DDT PN-EN ISO 6468:2002 ng/l <0,010 (0,010£0,007)** 0,10
45. | pp-DDD PN-EN ISO 6468:2002 ng/l <0,010 (0,010+0,005)** 0,10
46. | pp-DDE PN-EN ISO 6468:2002 ng/l <0,010 (0,0100,005)** 0,10
47. | pp-DDT PN-EN ISO 6468:2002 g/l <0,010 (0,01020,006)** 0,10
48. | cis-chlordan PN-EN ISO 6468:2002 ng/l <0,010 (0,010=0,005)** 0,10
49. | trans-chlordan PN-EN ISO 6468:2002 ng/l <0,010 (0,010+0,004)** 0,10
50. | I Pestycydow PN-EN ISO 6468:2002 ng/l <0,010 (0,010+0,007)** 0,50
51. | Przewodnosé el. wl, w 25°C PN-EN 27888:1999 pS/cm - lem’;§224‘9;,c 27 2500
52. | Rte¢ PN-EN 1483:2007 ¥ g/l < 0,50 (0,50£0,11)** 1.0
53. | Selen PN-EN 1SO 15586:2005 ng/l <25 (2,520, 7)** 10
54, | Siarczany PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 mg/1 54 5 250
55. | Smak PN-EN 1622:2006 - Akceptowalny Akceptowalny?!
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LABORATORIUM BADAWCZE AKREDYTOWANE PRZEZ PCA nr AB 429
SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY nr 2570/22

56. | Sod PN-1SO 9964-1:1994+Ap1:2009 A 7 mg/l 24,6 1.9 200
Z Trichloroetenu i Tetrachloroetenu ) A -
57. (¥ TRIi PER) PN-EN ISO 10301:2002 7 ng/l <10 (1,0£0,3) 10
58. | Twardo$¢ ogolna PN-ISO 6059:1999 A 7 mg/l CaCO; 362 29 60-500
L THM
- chloroform; -bromoform g A
59. - biotiodichlorommet PN-EN ISO 10301:2002 7z ng/l <1,0 (1,0+0,3)** 100
- dibromochlorometan
60. | ZWWA(BOJF, (BAIF, (Blghi)Per, | pp o o oq 2 10.02.2021 A | an <0,0020 | (0,0020£0,0010)** 0,10
1(1,2,3-cd)P) z
61. | Zapach PN-EN 1622:2006 A z |- Akceptowalny - Akceptowalny”
62. | Zelazo PB-71 wyd. 3 29.10.2019 5 7 | ne 16 2 200
63. | Akryloamid* PB/I/9/C:01.05.2011 4 7 | nen < 0,040 (0,0400,010)** 0,10
1
64. | Bor’ PN-EN ISO 11885:2009 A 7 mg/l 0,106 0,010 1,0
1
65. | Bromiany” PN-EN ISO 11206:2013-07 A 7 ug/l <20 (2,040,2)** 10
1
66. | Chloramina’ PB/BT/11/E:22.06.2016 e 7 mg/l < 0,02 (0,02+0,01 )** 0,5
1
67. | X chloranow i chlorynow® PN-EN ISO 10304-4:2002 A 7 mg/l < 0,020 (0,020£0,005)** 0,7
1
68. | Epichlorohydryna” PB/V/31/B:13.06.2011 A Z pg/l < 0,060 (0,060+0,012)** 0,10
Bez
69. | Ogolny wegiel organiczny OWO" PN-EN 1484:1999 A | mg/l 2,05 039 nieprawidlowych
zmian
70. | Ozon® PB/FCH/94/A:01.04.2016 e Z, mg/1 <0,04 (0,04£0,01)** 0,05
71. | Srebro PN-EN ISO 11885:2009 A 7 mg/l <0,0010 (0,001040,0001 )** 0,01
1

Wyniki badan mikrobiologicznych:

Wyniki badan fizykochemicznych:
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* Wyniki przepisane z raportu z badari nr 53047/LB/2022. Badania wykonane u Dostawcy ustug zewnetrznych: Eurofins OBIKS Polska Sp. 7 0.0., ul. Owocowa 8,
40-158 Katowice, AB 213.

Data wystawienia sprawozdania: 20.09.2022
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LABORATORIUM BADAWCZE AKREDYTOWANE PRZEZ PCA nr AB 429
SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY nr 2570/22

Niniejsze sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci. Wyniki badan dotyczqg wylgcznie pobieranego/ badanego
obiektu.
Sprawozdanie zawiera 4 strony.

Objasnienia:
1) Wartos¢ parametryczna — zgodnie = Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia = dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spoZycia przez ludzi
(Dz. U.z 2017r. poz. 2294).
2) Niepewnosc¢ pomiaru okreslona jako niepewnosé rozszerzona. Wspolczynnik rozszerzenia k=2, poziom ufnosci 95%. Niepewnos¢ rozszerzong podano dla calosci
postgpowania.
3) Akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidlowych zmian.
4) Pozgdana wartosé tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15mg P/l
5) Zaleca sig, aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie przekraczala:
-100jtk/Iml w wodzie wprowadzonej do sieci wodociggowey,
-200jtk/Iml w kranie konsumenta

A — metoda akredytowana zgodnie = zakresem akredytacji AB 429, speiniajqgca wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

N* — metoda nieakredytowana spelniajgca wymagania normy PN-EN ISOAEC 17025:2018-02

Z — metoda zatwierd=ona przez Panstwowg Powiatowq Inspekcje Sanitarng w Rypinie, Decyzja nr 35/22 z dnia 04.03.2022r.

Z; — metody zatwierdzone przez Panstwowg Powiatowg Inspekcje Sanitarng w Katowicach, Decyzja nr NS.HK i$.9027.3.37.31.2022 do dnia 04.04.2023 r.

W — norma wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zastgpienia

W1 — norma wycofana pr=ez Polski Komitet Normalizacyjny = zastgpieniem

**_ dla rezultatéw badania podanych w formie ,, < lub > y”, gdzie y = wartos¢ menzurandu odpowiadajgca dolnej/gérnej wartosci zakresu pomiarowego metody
akredytowanej wraz = niepewnoscig rozszerzong dla tej wartosci, wyniki ponizej zakresu pomiarowego metody znajdujq sig poza zakresem akredytacyi.

# - badania wykonane w miejscu pobrania probek

Ro:zdzielnik sprawozdania z badan wody:
1.Zleceniodawca — 2 egzemplarze, 2. MS LAB Sp. z 0.0.

Koniec sprawozdania

MS LAB Sp. z o.0.
87-500 Rypin, ul. Sportowa 22
NIP 892-12-94-590, Rego

tel A4 2800
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