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LABORATORIUM BADAWCZE AKREDYTOWANE PRZEZ PCA nr AB 429
SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY nr 2571/22

Zleceniodawea: Urzad Gminy Wioctawek
ul. Krélewiecka 7, 87-800 Wloctawek
Numer zlecenia: 2571/22

Numer i opis prébki: 3492/22 — woda z kranu na hali SUW

Badany obiekt: woda uzdatniona

Stan préobek w chwili przyjecia: bez zastrzezen

Probki pobrak: pracownik Laboratorium — Ewa Lipinska, poza planem pobierania probek, nr protokotu pobrania 1634/22
Metoda pobierania: PN-ISO 5667-5:2017-10 — A

Miejsce pobierania: Gmina Wioclawek, SUW Smolnik

Data i godzina pobrania:  01.09.2022 godzina 12'°
Data i godzina dostarczenia: 01.09.2022 godzina 15'

Data rozpoczecia badan: 01.09.2022
Data zakonczenia badan: 02.09.2022

WYNIKI DLA PROBKI nr 3492/22
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Data wystawienia sprawozdania: 07.09.2022

Niniejsze sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Wyniki badan dotyczq wylgcznie pobieranego/ badanego
obiektu.
Sprawozdanie zawiera I strong.

Objasnienia:

1)  Wartosé parametryczna — zgodnie z Rozporzgd=eniem Ministra Zdrowia = dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U.z 2017r. poz. 2294).

2) Niepewno$é pomiaru okreslona jako niepewnos¢ rozszerzona, Wspdlczynnik rozszerzenia k=2, poziom ufnosci 95%. Niepewnos¢ rozszerzong podano dla cafosci
postgpowania.

A — metoda akredytowana zgodnie z zakresem akredytacji AB 429, spetniajgca wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

N*— metoda nieakredytowana speiniajgca wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Z — metoda zatwierdzona przez Panstwowg Powiatowq Inspekcjg Sanitarng w Rypinie, Decyzja nr 35/22 z dnia 04.03.2022r.

* _ dla rezultatow badania podanych w formie ., < lub > y", gd=ie y = wartos¢ menzurandu odpowiadajgca dolnej/gérnej wartosci zakresu pomiarowego metody
akredytowanej wraz = niepewnoscig rozszerzong dla tej wartosci, wyniki ponizej zakresu pomiarowego metody znajdujq sig poza zakresem akredytacyji.

Ro:zd=zielnik sprawozdania = badan wody:
1.Zleceniodawca, 2. MS LAB Sp. zo.0.

Koniec sprawozdania
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