MS LAB Sp.zo.o

ul. Sportowa 22, 87-500 Rypin

www.ms-lab.pl

tel. 54280 01 47
e-mail: srodowisko@ms-lab.pl

LABORATORIUM BADAWCZE AKREDYTOWANE PRZEZ PCA nr AB 429
SPRAWOQZDANIE Z BADAN WODY nr 2567/22

Zleceniodawca: Urzad Gminy Whoctawek
ul. Krélewiecka 7, 8§7-800 Wloctawek
Numer zlecenia: 2567/22

Numer i opis prébki: 3488/22 — woda z kranu na zewngtrz budyvnku

Badany obiekt: woda uzdatniona

Stan prébek w chwili przyjecia: bez zastrzezen

Probki pobral: pracownik Laboratorium — Ewa Lipinska, zgodnie z planem pobierania prébek, nr protokotu pobrania 1632/22

Metoda pobierania: PN-EN 1SO 19458:2007 — A, PN-ISO 5667-5:2017-10 — A
Miejsce pobierania: Gmina Wiloctawek, budynek mieszkalny Ludwinowo 11

Data i godzina pebrania:  01.09.2022 godzina 13%

Data i godzina dostarczenia: 01.09.2022 godzina 15

Data rozpoczgcia badan: 01.09.2022
Data zakonczenia badan: 04.09.2022

WYNIKI DLA PROBKI nr 3488/22

Lp. Rodzaj badania Metoda badai Jedupsika Wiynik Niepewno$é? TarE -
parametryczna
. . PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | A .
1. Bakterie z grupy coli Mctada Bltactimeniwanawe: jtk/100m1 0 0
2. | Escherichia coli PN-EN 150 9308-1:2014-12+A1:.2017-04 |A /10 1001 0 : 0
Metoda filtracji membranowe;j
3. | Enterokoki katowe FEEENDO 79000 e jtk/100ml 0 - 0
Metoda filtracji membranowej
Bez
. . i PN-EN ISO 6222:2004 ; : :
4. | Ogélna liczba mikroorganizmow w 22°C . 2 jtk/ml 7 [4:1,8%10"] nieprawidlowych
Metoda plytkowa, posiew wglebny staind)
5. | Barwa PN-EN ISO 7887:2012 p.6 A |agnm 9 2 Akeeptowalny™
6. | Mangan PN-ISO 8288:2002 Al uen T ! 50
7. Metnosc PN-EN ISO 7027-1:2016-09 * NTU 0,26 0,03 1,09
£ ; AS) 7.2 .
8. pH PN-EN ISO 10523:2012 w teinp 23.4°C 0,1 6,5-9,5
9 Przewodno$é el. wl. w 25°C PN-EN 27888:1999 - S/ s 27 2506
: Sl Gt ps/em w temp. 25,2'C
¥
10. | Smak PN-EN 1622:2006 - Akceptowalny - Akceptowalny®
11. | Zapach PN-EN 1622:2006 Nl Akceptowalny - Akceptowalny™
12. | Zelazo PB-71 wyd. 3 29.10.2019 A0 ign 18 1 200
Wyniki badan mikrobiologicznych: ‘ KIERO (’)7 BRACOWNI
V/A autoryzowal (Pl

Wyniki badan fizykochemicznych:
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MS LAB Sp.zo.o tel. 54 280 01 47

ul. Sportowa 22, 87-500 Rypin e-mail: srodowisko@ms-lab.pl
www.ms-lab.pl mikrobiologia@ms-lab.pl

LABORATORIUM BADAWCZE AKREDYTOWANE PRZEZ PCA nr AB 429
SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY nr 2567/22

Niniejsze sprawozdanie bez pisemnej =gody Laboratorium nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci. Wymiki badan dotyczg wylgeznie pobieranego/ badanego
obiektu.

Sprawozdanie zawiera 2 strony.

Objasnienia:
1) Wartosé parametryczna — zgodnie z Rozporzqd=eniem Ministra Zdrowia = dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017r. poz. 2294).
2) Niepewnosc pomiaru okresiona jako niepewnosé rozszerzona, Wspélczynnik rozszerzenia k=2, poziom ufnosci 95%. Niepewnos¢ rozszerzong podano dla calosci
postepowania.
3) Akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidfowych zmian.
4) Pozgdana wartos¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta —do 15mg P/l
5) Zaleca sig, aby ogdlna liczha mikroorganizméw nie przekraczala:
-100jtk/ Iml w wodzie wprowadzonej do sieci wodociggowej,
-200jtk/Im! w kranie konsumenta

A — metoda akredytowana zgodnie z zakresem akredytacji AB 429, speiniajgca wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

N*— metoda nieakredytowana spetniajgca wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Z — metoda zatwierdzona przez Panstwowg Powiatowq Inspekcje Sanitarng w Rypinie, Decyzja nr 35/22 = dnia 04.03.2022r.

* - dla rezultatéw badania podanych w formie ,,< lub > y”, gd=ie y = warto$§¢ menzurandu odpowiadajgea dolnej/gérnej wartosci zakresu pomiarowego metody
akredytowanej wraz z niepewnosciq rozszerzong dla tej wartosci, wyniki ponizej zakresu pomiarowego metody znajdujg si¢ poza zakresem akredytacji.

Rozdzielnik sprawozdania = badan wody:
1. Zleceniodawca- 2 egzemplarze, 2. MS LAB Sp. z o.0.

Koniec sprawozdania
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MS LAB Sp.zo.0

ul. Sportowa 22, 87-500 Rypin

www.ms-lab.pl

mikrobiolagi

tel. 54 280 01 47
e-mail: srodowisko@ms-lab.pl

ms-lab.pl

LABORATORIUM BADAWCZE AKREDYTOWANE PRZEZ PCA nr AB 429
SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY nr 2568/22

Zleceniodawca: Urzad Gminy Wioctawek
ul. Krélewiecka 7, 87-800 Wioctawek
Numer zlecenia: 2568/22

Numer i opis probki: 3489/22 — woda z kranu na zewngtrz budynku

Badany obiekt: woda uzdatniona

Stan probek w chwili przyjecia: bez zastrzezen

Prébki pobral: pracownik Laboratorium — Ewa Lipinska, zgodnie z planem pobierania prébek, nr protokotu pobrania 1632/22

Metoda pobierania: PN-EN ISO 19458:2007 — A, PN-ISO 5667-5:2017-10 — A

Miejsce pobierania: Gmina Wioctawek, budynek mieszkalny Skoki Duze 21

Data i godzina pobrania:

01.09.2022 godzina 12%

Data i godzina dostarczenia: 01.09.2022 godzina 15'°

Data rozpoczecia badan: 01.09.2022
Data zakonczenia badan: 04.09.2022

WYNIKI DLA PROBKI nr 3489/22

L.p. Rodzaj badania Metoda badai Jednostka Wynik Niepewno§¢? bikosdosnds 1
parametryczna
- . PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | A ;
1. Bakterie z grupy coli Hisinda Glts membrmnpwe) Jtk/100ml 0 - 0
2. | Escherichia coli PN-EN IS0 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | A jtk/100ml 0 - 0
Metoda filtracji membranowej
: PN-EN ISO 7899-2:2004 A .
3 Enterokoki katowe Metods filttscii membranows] jtk/100ml1 0 - 0
Obecne Bez
PN-EN ISO 6222:2004 : i
4. Ogdlna liczba mikroorganizmow w 22°C Metada plytkawa, posiew wilshng A Jjtk/ml w liczbie <4 i nieprawidlowych
 p gigbny wlmi zmian®)
5. | Barwa PN-EN ISO 7887:2012 p.6 K| gl 12 | Akceptowalny™
6. Mangan PN-ISO 8288:2002 A ng/l 10 1 50
7. | Metnoéé PN-EN ISO 7027-1:2016-09 A NTU 0,84 0,08 1,0V
A 7.6
PN-EN ISO 10523:2012 - ’ 6,5-9,5
8. |pH w temp.22,8°C e
9 Przewodnos¢ el. wl. w 25°C PN-EN 27888:1999 A S/ = 6 2500
: T ’ Horom w temp. 24,7°C
0. | Smak PN-EN 1622:2006 Nz Akeeptowalny Akceptowalny”
11. | Zapach PN-EN 1622:2006 & - Akceptowalny - Akceptowalny™
12. | Zelazo PB-71 wyd. 3 29.10.2019 Ao | e 177 25 200
Wyniki badan mikrobiologicznych: KIEROWN} PR ACOWNT
autoryzowat [ /

Wiyniki badan fizykochemicznych:

Data wystawienia sprawozdania:
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MS LAB Sp.zo.o tel. 54280 0147
ul. Sportowa 22, 87-500 Rypin e-mail: srodowisko@ms-lab.pl
www.ms-lab.pl mikrobiologia@ms-lab.pl

LABORATORIUM BADAWCZE AKREDYTOWANE PRZEZ PCA nr AB 429
SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY nr 2568/22

Niniejsze sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze byc powielane inaczej, jak tylko w catosci. Wyniki badar dotyczq wylgeznie pobieranego/ badanego
obiektu.
Sprawozdanie zawiera 2 strony.

Objasnienia:

1)  Wartos¢ parametryczna — zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia = dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spoZycia przez ludz=i
(Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

2) Niepewnos¢ pomiaru okreslona jako niepewnosé rozszerzona. Wspdlczynnik rozszerzenia k=2, poziom ufnosci 95%. Niepewnosé rozszerzong podano dla calosci
postgpowania.

3) Akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidlowych zmian.

4) Pozqdana wartos¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15mg Pt/l

5) Zaleca sig, aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie przekraczala:
-100jtk/Iml w wodzie wprowad=zonej do sieci wodociggowej,
-200jtk/Imi w kranie konsumenta

A — metoda akredytowana zgodnie z zakresem akredytacji AB 429, spetniajgca wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

N* — metoda nieakredytowana spelniajgca wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Z — metoda zatwierdzona przez Panstwowq Powiatowq Inspekcje Sanitarng w Rypinie, Decyzja nr 35/22 = dnia 04.03.2022r.

* - dla rezultatow badania podanych w formie , < lub > y”, gdzie y = warto$¢ menzurandu odpowiadajgca dolnej/gérnej wartosci zakresu pomiarowego metody
akredytowanej wraz = niepewnosciq rozszerzonq dla tef wartosci, wyniki ponizej zakresu pomiarowego metody znajdujq sie poza zakresem akredytacji.

Rozdzielnik sprawozdania = badan wody:
1.Zleceniodawca- 2 egzemplarze, 2. MS LAB Sp. z o.0.

Koniec sprawozdania
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MS LAB Sp.zo.o
ul. Sportowa 22, 87-500 Rypin
www.ms-lab.pl

tel. 54280 0147

e-mail: srodowisko@ms-lab.pl
mikrobiologia@ms-lab.pl

LABORATORIUM BADAWCZE AKREDYTOWANE PRZEZ PCA nr AB 429

SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY nr 2569/22

Zleceniodawca: Urzad Gminy Wioclawek
ul. Krélewiecka 7, 87-800 Wioctawek
Numer zlecenia: 2569/22

Numer i opis probki: 3490/22 — woda z kranu na zewngtrz budynku
Badany obiekt: woda uzdatniona

Stan préobek w chwili przyjecia: bez zastrzezen

Probki pobral: pracownik Laboratorium — Ewa Lipinska, zgodnie z planem pobierania prébek, nr protokotu pobrania 1632/22

Metoda pobierania: PN-EN ISO 19458:2007 — A, PN-ISO 5667-5:2017-10 — A
Miejsce pobierania: Gmina Wloclawek, budynek mieszkalny Dgb Maly 12

Data i godzina pobrania:  01.09.2022 godzina 12%
Data i godzina dostarczenia: 01.09.2022 godzina 15"

Data rozpoczgcia badan: 01.09.2022
Data zakonczenia badan: 04.09.2022

WYNIKI DLA PROBKI nr 3490/22

L.p. Rodzaj badania Metoda badai Jednostka Wynik Niepewno§é? b "
parametryczna
. . PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 A .
L. Bakienez gtopy ool Metoda filtracji membranowej Y4 I 9 ) 9
o < PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 {A .
2_ Escherichia coli Mo GilTaGH i eimbinawE) 7 Jtk/100ml 0 - 0
. PN-EN ISO 7899-2:2004 A .
3 Enterokoki katowe Wi G SR 7z jtk/100ml 0 - 0
Bez
PN-EN ISO 6222:2004 A . ;
. . : B . o, s 1.0 10I . 1
4. Ogdlna liczba mikroorganizmow w 22°C Metoda ptytkowa, posiew wglebny 7 jtk/ml 0x [5:2,1x10%] mepr::};]:;;fvych
5. | Barwa PN-EN 1SO 7887:2012 p.6 B 7 | me/ Pt 14 1 Akceptowalny®*
6. | Mangan PN-ISO 8288:2002 A7 nen 25 3 50
7 Metnoéé PN-EN ISO 7027-1:2016-09 § 7 |NTU 0,92 0,09 1,0¥
8. |pH PN-EN ISO 10523:2012 Asl. 7,3 0.1 6,5-9.5
' ) Z w temp.23,0°C i o
9 Przewodnosé el. wl. w 25°C PN-EN 27888:1999 : S/ 164 6 2500
. ewodn . wl : 7 [IEHD: w temp. 24,9°C
10. | Smak PN-EN 1622:2006 N 7" Akceptowalny - Akceptowalny®
11. | Zapach PN-EN 1622:2006 M 7" Akceptowalny - Akceptowalny”
12. | Zelazo PB-71 wyd. 3 29.10.2019 A Lnen 183 26 200

Wyniki badan mikrobiologicznych:

autoryzowat
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Wryniki badan fizykochemicznych:

autoryzowal

Data wystawienia sprawozdania: (07.09.2022
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MS LAB Sp.zo.o tel. 54 280 01 47

ul. Sportowa 22, 87-500 Rypin e-mail: srodowisko@ms-lab.pl
www.ms-lab.pl mikrobiologi -lab.pl

LABORATORIUM BADAWCZE AKREDYTOWANE PRZEZ PCA nr AB 429
SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY nr 2569/22

Niniejsze sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Wyniki badan dotyczq wylgcznie pobieranego/ badanego
obiektu.
Sprawozdanie zawiera 2 strony.

Objasnienia:

1) Wartos¢ parametryczna — zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia = dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez lud=zi
(Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

2) Niepewnos¢ pomiaru okreslona jako niepewnosc¢ rozszerzona. Wspélczynnik rozszerzenia k=2, poziom ufnosci 95%. Niepewnos¢ rozszerzong podano dla calosci
postepowania.

3) Akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidlowych zmian.

4) Pozgdana wartosc tego parametru w wodzie w kranie konsumenta— do 15mg P/l

5) Zaleca sig, aby ogdina liczba mikroorganizmow nie przekraczata:
-100jtk/Iml w wodzie wprowad=onej do sieci wodociggowej,
-200jtk/Iml w kranie konsumenta

A — metoda akredytowana zgodnie z zakresem akredytacji AB 429, speiniajqgca wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

N* — metoda nieakredytowana spetniajqgca wymagania normy PN-EN ISOAEC 17025:2018-02

Z — metoda zatwierdzona przez Paristwowq Powiatowg Inspekcje Sanitarng w Rypinie, Decyzja nr 35/22 = dnia 04.03.2022r.

* - dla rezultatow badania podanych w formie , < lub > y", gdzie y = wartos¢ menzurandu odpowiadajgca dolnej/gérnej wartosci zakresu pomiarowego metody
akredytowanej wraz z niepewnoscig rozszerzong dla tej wartosel, wyniki ponizej zakresu pomiarowego metody znajdujq sie poza zakresem akredytacji.

Rozdzielnik sprawozdania = badan wody:
1.Zleceniodawca- 2 egzemplarze, 2. MS LAB Sp. z 0.0.

Koniec sprawozdania
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